Laboratori Manlleu
Agbar Canigo, 37

08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 851 52 83 - Fax 93 851 07 48

INFORME ANALITIC

Client: La Cerdanya
Adrega: Poligon Industrial St.Marc,parcel.la 6,1,Nau 1

Municipi: Puigcerda

Ref. mostra: 10.694.972 Municipi: Prats i Sansor

Punt de presa: ETAP Prats (Prats i Sansor)

Data presa: 16-09-2025 8:33 Data recepcio: 16-09-2025

Data inici analisis: 16-09-2025 Data finalitzacié analisis: 22-09-2025

DESCRIPCIO / COMENTARIS MOSTRA:
Mostra d'aigua destinada al consum huma presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS -

01.
DADES ANALITIQUES

Parametre Resultat Unitats VP Inc. (%) Métode
DETERMINACIONS IN SITU
Clor residual lliure (det. in situ) 0,78 mg Cl2/1 >=0,5 20% MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ) 0,82 mg CI2/| 20% MA/Q-173
Clor combinat * <0,1 mg CI2/| MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) * 0,34 UNF MA/Q-173
PARAMETRES MICROBIOLOGICS
Detecci6 de coliformes totals ND/100ml ND/100ml UNE-EN ISO 9308-2:2014
Deteccio de E. coli ND/100ml ND/100ml UNE-EN ISO 9308-2:2014
Recompte de Clostridium perfringens 0 UFC/100ml <=0 Metode alternatiu TSC-MUP
Enterococs* 0 NMP/100ml <=0 MA/M-S01
PARAMETRES INDICADORS
Recompte de bacteris aerobis a 22°C <1 UFC/ml <=100 UNE-EN ISO 6222:1999
Alumini* 101 g/l <=200 IEE-TL-10
Amoni <0,15 mg NH4/| <=05 MA/Q-S11
Color <5 mg PY/| <=15 MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C 576 pS/cm <= 2500 15% MA/Q-S05
Gust (25 °C)* <3 Index dil. <=3 |EE-TL-05
Olor (25 °C)* <3 Index dil. <=3 IEE-TL-05
pH 7,5 Unitats pH 6,50 /9,50 0,2 MA/Q-S08
Terbolesa 03 UNF <=0,8 20% MA/Q-S10

*: metode/parametre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 10.694.972 Pag. 1de 3

ENSAYO
ISO 17025
N°1398 / LE2628

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U., Domicilio Social: Passeig de la Zona Franca, n° 48, 08038 Barcelona - N.L.F. A-08000234



Laboratori Manlleu
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Parametre Resultat Unitats VP Inc. (¥) Métode
VP : Valor Parametric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del
clor residual lliure, valor minim establert al document "Vigilancia i control sanitaris de les aiglies de consum huma de Catalunya" (també anomenat Pla de
Vigilancia).

Inc. (): Incertesa expandida del metode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al limit de quantificacié, les incerteses poden ser
superiors i es troben a disposicié dels clients, per a tots els métodes de I'abast d'acreditacio.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramétric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als parametres qualificats com a Indicadors,
d'acord amb I'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilancia autonomic, aquests valors no determinen |'aptitud de I'aigua per al consum.

ND: no detectat.

Per a la realitzaci6 de I'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la técnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d'extra
cte de llevat i un temps d'incubacié de 68 h.

El parametre Clostridium perfringens inclou espores.

El Laboratori també té a disposicié dels clients les incerteses dels meétodes d'analisi microbiologics. En el cas de les analisis microbiologiques quantitatives (exce
pte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen preséncia del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El limit de deteccio teodric dels parametres microbiologics son els segiients: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per
al recompte de colonies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als parametres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/
2023 *.
Aprovacio
Carme Portus Francoli
Cap de Laboratori
Manlleu, 23-09-2025
*: metode/parametre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC.
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Laboratori Manlleu
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Parametre Resultat Unitats VP Inc. (¥) Métode

Aquest informe no pot ser reproduit parcialment sense I'autoritzacié del Laboratori de Manlleu.

Adquests resultats només responen a I'analisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS-01. En el cas de mostres preses pel client
, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservacié de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els
subministri el propi Laboratori) ni de la informacié aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". A més, qualsevol

informacié aportada pel client, no esta coberta per |'acreditacié. Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s 'aplique
n a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emeés per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versi6 actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versié anterior.

*: metode/parametre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC.
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